
VAPAA TILA PUTKEN YMPÄRILLÄ min.30cm

HUOMIOITHAN NOUSUKULMAN ASENNUKSESSA
MYÖS SALAOJAT

KULMA 90°
(KOHTISUORAAN SEINÄSTÄ)
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Kaukolämmön nousukulma
2000x1500 ø180mm
(pidempi osa vaakatasoon)

KAUKOLÄMMÖN NOUSUKULMAN ASENNUS

PERIAATEPIIRUSTUS

Nousukulman vaihtoehtoinen
asennustapa anturan yläpuolel le

NOUSUKULMA ASENNETAAN
LÄMMÖNJAKOHUONEEN ULKOSEINÄLLE
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